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Legenda:

— drut ocynkowany fi 8mm

---- — pfaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm
- ziqcze kontrolne w obudowie 100x100
- ziqcze krzyzowe

[ — pofqczenie spawane
- rura osfonowa PCV fi 37mm o $ciance grubosci Smm

- iglica fi 16mm, h=3m
—_— — uziom szpilkowy fi 16mm
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Biuro projektowe

LAREDO BIS

Rodzaj
inwestycji
Adres

PW - Termomodernizacja budynku
Techniczne Zakiady Naukowe

im. gen. Wiadystawa Sikorskiegoprzy

ul. Jasnogérska 84/90, 42-217 Czestochowie

Skala
1:150

Inwestor
Adres

Gmina Miasto Czestochowa,
ul. Slaska 11 / 13, 42-200 Czestochowa

Data
VII.2016

Przedmiot
rysunku

Instalacja odgormowa

Nr rys.
9

Projektant

Robert Kucharski

LOD/0622/PWOE/06 Podele:




